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2.2. Evolución histórica de las computadoras y los centros de datos . . . 21

2.3. La necesidad de un centro de datos en organizaciones . . . . . . . . . 24

2.4. Diferentes objetivos de los centros de datos . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.5. Análisis de casos iniciales en la planificación . . . . . . . . . . . . . . 27

2.6. Componentes internos y relación de espacios en un centro de datos . . 29

2.7. Componentes estructurales a nivel de topoloǵıa . . . . . . . . . . . . 31
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3.1. Determinación de los parámetros de T.I. . . . . . . . . . . . . . . . . 59
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3.4. Gráfica de pronósticos de consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
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3.7. Resumen pronósticos de consumo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

3.8. Valores de planificación para cota superior para el consumo de enerǵıa
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3.11. Relación de porcentaje de enfriamiento cŕıtico requerido . . . . . . . . 74
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